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Produkt
Produktbeskrivelse

Leca Venti Pipe er et "lukket” system for vedfyring og er mye mer enn en skorstein. Den Igser problemet med tette
hus og nok Iuft til ildstedet. Spesielt egnet for lavenergiboliger hvor en gnsker kontroll med all lufttilfarsel til
huset.

Leca Venti Pipe kommer som ettlaps eller tolgps pipe. Leca Venti Pipe bestar av Leca Ytterelement med inn stgpte
knaster mal 480 x 480 x 200 mm for ettlzps pipe og 480 x 820 x 200 mm for tolgps pipe, sotlukeelement,
sokkelelement med i satt tillufts stuss for ettlaps pipe, innerrgr med isolasjon pasatt fibernett @ 180 mm.

Komponenter

. Leca Ytterelement

. Leca Sokkelelement med tilluftstuss

. Leca Sotlukeelement

. Sotluke til tolgps pipe

. Stuss for tilluft — umontert

. Leca Innerrgr med isolasjon og fibernett

. Leca Innerrgr med isolasjon og fibernett inklusive rgykinnfgring @180 mm.
. Leca Toppbeslag

. Leca Pipehatt

OCoO~NOODWNE

Drift

=

Montering av ildsteder

. Det kan koples inntil 2 stk. ildsteder pa ett rayklap. Husk sgknadsskjema for innsetting av ildsted til det
stedlige feiervesenet.

. Bruk raykinnfagringer som er godkjent for Leca Pipe eller andre rgykinnfgringer med positiv vurdering fra

myndighetene. Fglg monteringsanvisning ngye.

2. Bruk av ildsteder

. Pipa fungerer best ved rayktemperaturer mellom ca. 200 og 500 °C.

. Fyr kun med tgrr ved - ma ha tgrket minst en sommersesong.

. Steng aldri trekkregulatoren pa ildstedet helt igjen s& lenge det fyres.

. Ikke fyll ildstedet helt fullt med ved — legg pa litt om gangen.

. Unnga “rundfyring”.

. | bunnen av ildstedet bgr det alltid veere et 20-40 mm tykt lag med aske/sand.

Anvisninger for drift og vedlikehold

Utbedring av skader

Ved eventuelle skader pa pipa ma denne inspiseres av feiervesenet som gir en skriftlig tilstandsrapport om hva som
ma utbedres. Alt av rehabilitering ma utfares av autoriserte rehabilitarer.

Ettersyn/kontroll

Feiervesenet feier og har tilsyn med pipa. Det er eiers plikt & sgrge for at alt er i orden. Nedenfor falger noen punkter
som huseieren kan kontrollere

Vedlikeholdsinstruks
og -intervall

Sjekk arlig at pussen over tak og beslagene er tette.
Ta ut eventuell sot fra sotluke, og sjekk samtidig at sotluken er i orden.
Sjekk at pipens ytterflater ikke har fatt noen sprekker.

(Eksempelvis)

Behandling av avfall
Levering av avfall

Leca Piper kan sendes til offentlig deponi etter endt levetid. Pipene kan knuses for materialgjenvinning og brukes i
lette fyllinger pa byggeplass.

Avfallskode og
avfallsstoffnummer

17 01 07 andre blandinger av Leca betong, keramikk og steinull isolasjon.

Dokumentasjon: Datablad/brosjyrer/veiledninger p& de benyttede produkter finnes pa www.leca.no og www.glava.no

Produktene er merkepliktige. Sikkerhetsdatablad finnes pa www.leca.no
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